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Lyhenteet 
CAD Computer Aided Design. Tietokoneavusteinen suunnittelu.
IFC Industry Foundation Classes. Kansainvälinen rakennusalan ISO/PAS 
16739 standardin oliopohjainen tiedon siirtoon tietokonejärjestelmästä toi-
seen tarkoitettu järjestelmä.
KVR Kokonaisvastuu rakentaminen. Urakkamuoto, jossa urakoitsija suunnitte-
lee ja suorittaa varsinaisen rakennustyön.  
TATE Talotekniikka. Yhteisnimitys kiinteistön ja siihen liittyvien tilojen teknisten 
palveluiden, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle. 
UPS Uninterruptible power supply. Keskeytymätön virransyöttö. Laite, jonka tar-




Insinöörityön aiheena on lähtötietojen hallinta suunnitteluvaiheessa. Lähtötiedot ovat tär-
keä osa rakennushanketta, koska niitä kerätään koko hankkeen ajan. Insinöörityössä 
keskitytään rakennuslupa- ja toteutussuunnitteluvaiheen lähtötietojen hallintaan. Työssä 
käsitellään myös kuinka Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelon rakennushankkeen 
vaiheiden nimikkeet ovat muuttuneet versioiden välissä. Tehtäväluettelon sisältö on kas-
vanut ja tarkentunut vuosien varrella.  
Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomistei-
sessa yhtiössä työskentelee noin 13 000 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa 
toimitaan maanlaajuisesti noin 2 300 asiantuntijan voimin, joista noin 700 henkilöä kiin-
teistöt ja rakentaminen toimialalla. Sähkösektorilla 160 henkilöä. Ramboll tarjoaa asian-
tuntijapalveluja infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakennuttami-
seen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin. Yrityksen tavoitteena on 
luoda aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja. 
Työn tavoitteena on yhdistää ja koota Ramboll Finland Oy yrityksen sähkösuunnittelussa 
käytettyjen lähtötietolistojen ja toimintatapojen tiedot ja käytännöt yhdeksi tietojenvaihto-
matriisiksi OneNote-muistikirjasovellukseen. Aikaisemmin on käytetty yksittäisiä toisis-
taan hiukan poikkeavia tietojenvaihtolistoja. 
OneNote-sovellus on hyödyllinen niin työssä kuin vapaalla. Sitä voidaan käyttää moniin 
eri tarkoituksiin, esimerkiksi työorganisaation viikkopalavereiden ja kokouksien muistiin-
panojen tekoon sekä erilaisten tehtävälistojen hallintaan. Muistiinpanot ovat selkeässä 
ja siistissä järjestyksessä heti alusta alkaen, kun ne tehdään omiin muistikirjoihin. Muis-







2 Sähkösuunnittelun vaiheet 
2.1 Sähkösuunnittelun laajuus 
Sähkösuunnittelija on harvoin mukana rakennushankkeen kaikissa eri vaiheissa. Suun-
nittelun laajuus määritellään tilaajan sekä suunnittelutoimiston välisessä suunnitteluso-
pimuksessa. Suunniteltavat järjestelmät riippuvat usein itse hankkeesta ja projektin 
muista erikoissuunnittelijoista.  
Sähkösuunnittelussa noudatetaan SFS 6000 standardeja, viranomaismääräyksiä ja ti-
laajan ohjeita. Suunnittelussa hyödynnetään myös useita sähköalaa koskevia muita 
standardeja sekä sähkötietokortistoa. ST-kortisto on sähköalan ammattilaisten käyttämä 
kattava tietopankki joka sisältää suunnittelu- ja asennusohjeita. Kortiston keskeisin käyt-
tötarkoitus on yhtenäistää sähköistyshankkeiden eri osapuolien välistä tiedonvaihtoa ja 
sen myötä edistää hyvää suunnittelu- ja rakennustapaa [1, s. 14].  
Piirtämisessä noudatetaan julkaistuja tietokoneavusteisen suunnittelun CAD- ja mallin-
nusohjeita. Projekti aloitetaan täyttämällä taloteknisen tehtäväluettelon liitteenä oleva 
järjestelmälaajuuslomake. 
2.2 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE 12 
Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo on tarkoitettu taloteknisten suunnittelutehtä-
vien sisällön ja laajuuden määrittelyyn talon rakentamisessa. Talotekniikalla tarkoitetaan 
lämpö-, vesi-, ilmastointi-, rakennusautomaatio- ja sähköjärjestelmiä. Luettelon tarkoitus 
on mahdollistaa hankekohtaisesti talotekniikkasuunnittelijoiden tehtävien suorittajat. Ta-
loteknisen suunnittelun tehtäväluettelo on tehty käytettäväksi uudis- ja korjausrakenta-
mishankkeissa, sekä eri tyyppisten rakennusten ja järjestelmien suunnittelussa. Tehtä-
väluetteloa on tarkoitus käyttää myös suunnittelijoiden tehtävälaajuuksien määritykseen, 
suunnittelun laadunvarmistukseen sekä suunnittelukokonaisuuksien hallintaan. [2a, s. 
1.] 
Tehtäväluettelosta on julkaistu uusi versio Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo 
TATE 18 joulukuussa 2017. Uudessa Taloteknisessä tehtäväluettelossa on tarkennettu 
rakennushankkeen vaiheita verrattuna vanhaan tehtäväluetteloon. 
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Sähkösuunnittelualalla otetaan uudet tehtäväluettelot käyttöön pitkällä liukuma-ajalla. 
Käytäntö johtuu usein siitä, että tilaajat ovat tottuneet käyttämään vanhempaa luetteloa. 
Kuvasta 1 käy ilmi, kuinka taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo on muuttunut vuo-
sien varrella. 
 
Kuva 1. Rakennushankkeen vaiheet vanhassa ja uudessa tehtäväluettelossa [2].  
Tehtäväluettelot on tarkoitettu talonrakennusta koskevien suunnittelutehtävien sisällön 
ja laajuuden määrittelyyn. Luetteloilla ei määritellä suunnittelurajoja, vaan eri suunnitte-
lutehtävien suorittajat ovat hankekohtaisesti valittavissa. Luettelot on tarkoitettu käytet-
täväksi kaikenlaisissa kohteissa erilaisten hankinta- ja palkkiomuotojen kanssa. Tehtä-
väluetteloita käytetään suunnittelutehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyn lisäksi 
suunnittelukokonaisuuden hallinnassa sekä osana suunnittelun laadunvarmistusta. Teh-
täväluettelot sisältävät tavanomaisen talorakennushankkeen suunnittelutehtävät ja nii-
den ohjeelliset tulokset.  
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Tarvittavat tehtäväkokonaisuudet ja niiden suorittajat määritellään hankekohtaisesti. 
Tehtäväluettelo liitetään suunnittelusopimukseen ja sen asema sopimusasiakirjana on 
määritelty Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 kohdassa 9. Kohdat on 
eritelty kuvassa 2. 
 




Tarveselvityksen tavoitteena on selvittää kiinteistön omistajan ja kiinteistön käyttäjän tar-
peet hankkeen tiloille ja toiminnalle. Taloteknisen suunnittelijan tehtävät tarveselvitysvai-
heessa ovat usein tyypiltään avustavia tehtäviä, jotka liittyvät esimerkiksi teknisten pää-
järjestelmien alustaviin tilatarpeisiin. Lisäksi tehtäviin voi kuulua myös taloteknisen kus-
tannusennusteen laadinta ja rakentamisaikataulun kommentointi talotekniikan kannalta.  
Talotekniikan osuus hankkeen kustannuksissa on huomattava, joten on hyvä huomioida 
olosuhde-, toiminnallisuus- ja turvallisuusvaatimukset jo tarveselvitysvaiheessa ja näin 
tarkentaa hankkeen kustannustavoitteita ja vähentää yllätyksien mahdollisuutta jatko-
suunnittelussa. [4, s. 55.] Yleensä tilaaja vastaa tarveselvitysvaiheesta ja suunnitteluteh-




Kuva 3. Erikseen tilattavien tehtävien lista [2]. 
 
Tilojen käyttäjältä saatavia lähtötietoja ovat esimerkiksi: 
- nykyiset tilat 
- nykytilojen puutteet 
- nykyiset toimintatavat 
- henkilöstö, tilan käyttäjämäärät 
- käyttöajat 
- kaaviot, prosessit ja toiminnan kuvaus 
- kalusteet ja laitteet 




Erilaiset lähtötiedot tulee selvittää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Selvityksessä 
nousee esille usein yksityiskohtia, joilla on vaikutusta kustannuksiin, aikatauluihin ja 
lupa-asioihin. [4, s. 55.] Käyttäjien tarpeet ja toimintatavat muuttuvat usein siirryttäessä 
uusiin tiloihin, joten nykyisten tilojen ratkaisuja ei saa käyttää mallina uusien tilojen suun-
nitteluun. 
Tarveselvitysvaiheen tuloksena saadaan hyväksytty tarveselvitys ja hankepäätös [2, s. 
3]. 
2.4 Hankesuunnittelu ja suunnittelun valmistelu 
Hankesuunnittelulla asetetaan laajuutta, toimivuutta, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa 
koskevat tavoitteet, joiden perusteella tehdään investointipäätös. Käyttäjien ja omistajien 
tavoitteet ovat lähtötietoja hankeselvityksessä. Tavoitteet on voitu kuvailla jo tarveselvi-
tysvaiheesa tai erillisissä päätöksien muistioissa.  
Tarveselvitysvaiheessa hyväksyttyjä käyttäjien ja omistajien tavoitteita käytetään lähtö-
tietona hankesuunnittelussa. Rakennuttajan tehtävänä on esittää toiveita sekä kertoa 
erilaisia vaatimuksia taloteknisistä tarpeista, niitä ovat [4, s. 63.]: 
- talotekniset palvelut 
- sisäilmasto, lämpökuormat ja käyttöajat 
- luonnonvalo ja valaistus 
- tiedonsiirto ja tietoturvallisuus 
- keskeytymätön käyttö ja poikkeustilanteet (varavoiman tai UPS:n tarve) 
- erityiskuormat ja häiriölaitteet 
- tilan käyttäjien vaikutusmahdollisuudet 
- monikäyttöisyys, muunneltavuus ja laajennettavuus 
- ulkonäkö 
- erityisvaatimukset 
- toiveet aurinkosähköstä tai sähkö- ja hybridiajoneuvojen latauksesta.  
 
Taloteknisen suunnittelijan tehtävät hankesuunnitteluvaiheessa ovat usein tyypiltään 
avustavia tehtäviä, jotka liittyvät esimerkiksi tontin ja rakennuksen rakennettavuuden 
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selvittämiseen ja kohteen energiankulutukseen. Lisäksi tehtäviin voi kuulua taloteknisen 
kustannusarvion laadinta. [4, s. 63.] 
Hankesuunnitteluvaiheen tuloksena saadaan hyväksytty hankesuunnitelma ja investoin-
tipäätös. [2, s. 4]. 
Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, valitaan suunnittelijat ja tehdään 
suunnittelupäätös. Tilaaja vastaa usein suunnittelun valmisteluvaiheesta, tässä vai-
heessa ei ole suunnittelutehtäviä. [2, s. 6.] 
Suunnittelutehtävän vaativuuden ja työmäärän arvioimisen tärkeimmät tekijät ovat suun-
nittelutyön lähtötiedot sekä tilaajan edellyttämät tehtävät. Työmäärän arvioimisen jälkeen 
suunnittelutyö voidaan kilpailuttaa. Riittävien lähtötietojen määrittäminen on helpointa 
merkitä hanketietokorttiin. Hanketietokorttiin määritellään sähkösuunnittelijan toimesta 
seuraavat tiedot:  
- suunnitteluaika 
- valitut suunnittelijat 
- käytettävät toteutusmuodot    
- suunniteltavan kohteen vaatimusluokka (C, B, A tai AA) 
- suunnitteluohjelmiston vaatimustaso (1, 2, tai 3) 
- ylläpidon tiedonhallinnan vaatimustaso (1, 2 tai 3) 
- analysointien ja visualisointien vaatimustaso. 
 
Suunnitteluaika määritellään yhdessä tilaajan kanssa. Valitut suunnittelijat ja asiantunti-
jat ilmoitetaan nimitiedoilla. Sähkösuunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus. Säh-
kösuunnittelijan tehtävänä on laatia sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien suunnitelmat ja 
toimittaa niiden pohjalta muiden suunnittelijoiden tarvitsemat lähtötiedot. Suunnitelmat 
toimitetaan tilaajan kanssa sovittuina suunnitelmakokonaisuuksina projektipankkiin. 
Suunnitelmapaketit voivat vaihdella kiinteän urakan suunnitelmapaketista avoimen ra-
kentamisen vapaaseen suunnitelmapakettimäärittelyyn. [5, s. 2.] 
Suunnittelun perusteina käytettävät urakan toteutusmuodot voivat olla, joko kokonais-
urakka, projektinjohtourakka, avoimeen rakentamiseen perustuvat hankintakokonaisuu-
det tai kokonaisvastuu rakentaminen eli kvr-urakka [5, s. 4]. 
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Suunnittelijoiden pätevyysvaatimukset pohjautuvat Suomen rakentamismääräyskokoel-
man osan A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat, määräykset ja ohjeet, 2002 
määrittelyihin. Tosin rakentamismääräyskokoelmat ovat kumoutuneet vuoden 2017– 
2018 vaiheessa ja tilalle ovat tulleet asetukset. A2-rakentamismääräyskokoelmaa vastaa 
valtioneuvoston asetus 214/2015 rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien 
määräytymisestä [6]. Asetus ei sinällään suoraan koske sähkösuunnittelua. 
Sähkösuunnittelijan pätevyysluokitukset C, B, A, AA on laatinut ja määritellyt NSS ry [5, 
s. 4]. Perustason C-luokan vähimmäisvaatimus on suoritettu sähköteknikon tutkinto ja 
kahden vuoden käytännön kokemusta sähkösuunnittelutyöstä. Työkokemuksella ja eri-
laisia vaatimustasoja edustavat työkohteet mahdollistavat eri pätevyysluokkaan tarvitta-
vien pisteiden saantia. [7.] 
Suunnitteluohjelmiston vaatimustasolla valitaan, tehdäänkö suunnittelu 2D-, 3D- vai tie-
tomallipohjaisesti. Oletuksena on, että suunnittelu toteutetaan CAD-ohjelmistolla. Vaati-
mustasojen erona on myös tyypilliset tulosteet. Tason 1 tulosteet tehdään tasopiirustuk-
sista ja leikkauspiirustuksista. Taso 2 tehdään tason 1 tulosteiden lisäksi 3D-näkymiä 
tyyppiratkaisuista ja mahdollisista ongelmakohdista. Tason 3 tulosteet tehdään tason 2 
tulosteiden lisäksi tila-, rakenne-, ja järjestelmämallit alkuperäisen tiedostomuodon li-
säksi myös IFC-muodossa. [5, s. 5.] 
Hanketietokortin täytön jälkeen on tiedossa kohteen lähtötiedot riittävän laajasti. Talo-
tekniselle suunnittelulle asetetut tavoitteet ovat hankkeen tavoitteen mukaiset, suunnit-
teluaikataulut on suhteutettu riittäväksi suunniteltavaan työmäärään nähden ja määritel-
lään muutos- ja lisäsuunnittelun vastuut sekä kustannusvaikutukset. Suunnittelun val-
mistelun lopussa edetään suunnittelutavoitteiden tarkastamiseen. Tavoitteet kirjataan ta-
voitteidenhallintaraporttiin, jota käytetään jatkosuunnittelun perusteena.  
Suunnittelun aloitustilaisuudessa sovitaan kohteen yleiset tavoitteet sekä rakennuttajan 
ja käyttäjän vaatimukset suunnitteluun, suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikataulut, suunnitte-
lun huolehtimis- ja vastuurajat, suunnitelmakatselmukset, suunnittelijoiden yhteistyöstä 
sekä CAD- ja tietomallinnusohje. [2, s. 8.] Usein kohteessa, jossa tehdään tietomallipoh-
jaista suunnittelua, käytetään yleisten tietomallivaatimusten YTV2012 ohjetta [8, s. 5]. 
Suunnittelun valmisteluvaiheen kirjallisen hyväksynnän tuloksena saadaan suunnittelu-
päätös ja suunnittelu käynnistetään [2, s. 6]. 
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2.5 Ehdotussuunnittelu ja yleissuunnittelu 
Ehdotussuunnittelussa suunnittelijat laativat useita vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja niistä valitaan ehdotussuunnitelma. Ehdotussuunnittelu 
jakaantuu suunnittelun perustehtäviin ja erikseen tilattaviin lisätehtäviin. Tekniset vaihto-
ehdot, joiden avulla suunnittelutavoitteet voidaan toteuttaa, selvitetään ehdotussuunnit-
telussa. Tarkoituksena on selvittää ja vertailla useita erilaisia ratkaisuja. Vaihtoehtojen 
dokumentointitavalle ei ole asetettu erityisiä vaatimuksia.  
Sähkösuunnittelijan perustehtäviin kuuluu laitetunnusjärjestelmän selvitys ja laadinta, liit-
tymistavat ulkopuolisiin verkostoihin, kirjaaminen ja visualisoiminen sähkö-, ja telejärjes-
telmien vaihtoehdoista. Vaihtoehtoisia ratkaisuja tulee esittää: Sähkönjakelu työalueilla, 
valaistus tyyppitiloille, energianmittausjärjestelmälle, sähkönjakelujärjestelmien keskey-
tymättömille jakeluille sekä telejärjestelmien toteutukselle. [2, s. 11]. 
Sähkösuunnittelijalta erikseen tilattaviin tehtäviin kuuluvat talotekniset kuntokartoitukset, 
jos niitä ei ole tehty jo hankesuunnitteluvaiheessa, energian tavoitekulutuslaskemat, va-
laistuslaskemat, -simulointi ja -visualisointi sekä erilaiset kustannuslaskelmat [2, s. 13].  
Hankkeesta riippuen saattaa sähkösuunnittelijalle kuulua myös rakennusautomaatiojär-
jestelmien ja säätöjärjestelmien vaihtoehtojen kirjaaminen ja visualisointi. [2, s. 11.] Säh-
kösuunnittelijan tulee suunnitella, miten kulunvalvonta-, savunpoisto-, rakennusauto-
maatiojärjestelmät liitetään osaksi sähkösuunnitelmaa. 
Ehdotussuunnitteluvaiheen tuloksena saadaan ehdotussuunnitelma [2, s. 10]. 
Yleissuunnittelu jakaantuu suunnittelijan perustehtäviin ja erikseen tilattaviin lisätehtä-
viin. Yleissuunnitteluvaiheessa valittu ratkaisuehdotus kehitetään toteutuskelpoiseksi 
suunnitelmaksi, jonka tuloksena on yleissuunnitelma pääpiirustuksineen [2, s. 14]. Suun-
nittelu perustuu muuntuvien tilojen, kiinteiden tilojen ja perusrakennuksen erotteluun niin, 
että muuntuvien tilaosien suunnitelmia voidaan täydentää tai muuttaa vielä toteutus-
suunnitteluvaiheessa (joustava ohjelma). Hankekohtaisesti on kuitenkin erikseen määri-
teltävä kiinteät ja muuntuvat osat ja varmistettava suunnittelun aikana, ettei tiedosta-




Yleissuunnittelu seuraa samaa kaavaa kuin ehdotussuunnitteluvaiheessa. Vaiheen pe-
rustehtäviä ovat ehdotussuunnitelmavaiheessa tehtyjen laskelmien ja visualisointien täy-
dentäminen, liittymäratkaisut, pääreittien esittäminen tasopiirustuksissa, tyyppitilojen ta-
lotekniikan yhteispiirustukset järjestelmäintegraatioineen sekä yleissuunnitelmapaketin 
laatiminen. Yleissuunnitelmapaketti pitää sisällään kuvassa 4 listatut asiat. 
  
Kuva 4. Yleissuunnitelmapaketin sisältö [2]. 
Yleissuunnitteluvaiheen tuloksena saadaan yleissuunnitelma ja pääpiirustukset [2, s. 
14]. 
2.6 Rakennuslupatehtävät ja toteutussuunnittelu 
Rakennuslupavaiheesta vastaa yleensä tilaaja, mutta vaihe voi sisältää suunnittelun pe-
rustehtäviä. Niitä ovat mm. viranomais- ja suunnittelukokoukset, tarvittavat talotekniik-
kaan liittyvät lausunnot viranomaisilta, rakennuslupaan liittyvät energialaskelmat ja ra-
kennuslupa-asiakirjojen talotekniset tiedot. Sähkösuunnittelijan kannalta tärkein doku-
mentti on muistiot paloviranomaisen kanssa käydyistä kokouksista paloilmoittimen to-
teutuspöytäkirjan täyttämistä varten. Rakennuslupatehtävissä selvitetään lupamenette-
lyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten hyväksyttävyys ja laadi-
taan lupahakemus. [2, s. 18.] 
Rakennuslupavaiheen tuloksena saadaan hyväksytty rakennuslupa.  
Toteutussuunnittelussa kehitetään yleissuunnitelma rakentamisen ja hankinnan edellyt-
tämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyksi, joiden pohjalta urakat voidaan 
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kilpailuttaa [2, s. 19]. Toteutussuunnitteluvaiheen päätavoitteena on laatia yksityiskoh-
tainen suunnitelma, jolla voidaan määrittää sähkötöiden laajuus, hankintatavat ja -rajat 
[4, s.66]. Toteutussuunnittelu jakautuu kahteen vaiheeseen, joiden tuloksina ovat han-
kintoja palvelevat suunnitelmat ja toteutusta palvelevat suunnitelmat. Molemmat vaiheet 
sisältävät sekä perustehtäviä että erikseen tilattavia lisätehtäviä. 
Toteutussuunnittelun aloittamisen edellytyksenä on tarkastettava yleissuunnitelman läh-
tötiedot. Mahdolliset puutteet ja muutokset lähtötiedoista kirjataan ajantasaisiksi. Jos 
puutteita ei saada ajantasalle, toimitetaan ne rakennuttajalle päätöksentekoa varten. [2, 
s. 19.] 
Lähtötietojen tarkastamisen jälkeen tilaaja järjestää tarvittavat suunnittelukokoukset, 
joissa käydään läpi suunnittelukysymyksiä, joita on tullut esille suunnittelukokouksien 
välillä ja varmistetaan, että suunnittelu voi jatkua aikataulun mukaisesti. Suunnitteluko-
kouksia ei ole tarkoitettu itse suunnitteluun. Suunnittelukokouksien lisäksi järjestetään 
käyttäjäkokouksia, joissa käydään läpi suunnittelun perusteet, käyttäjien erityistarpeet 
sekä mahdolliset käyttölaitteiden pisteiden sijoittelun erityisvaatimukset.  
Talotekninen suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikataulu tulee tarkastaa ja tarvittaessa tarken-
taa, jos on tullut muutoksia yleissuunnitteluvaiheen jälkeen. Tiedonvaihtoaikataulun 
avulla konkretisoidaan hankkeen etenemisen kannalta kriittiset tiedonvaihtotarpeet kaik-
kien suunnitteluryhmään kuuluvien osapuolien kesken. [2, s. 19.] 
Toteutussuunnittelu jatkuu sähkösuunnittelijan osalta johtotiereittien yhteensovittami-
sella yhdessä muun suunnitteluryhmän kanssa huomioiden muu talotekniikka. Yhteen-
sovitus voidaan tehdä myös tietomallipohjaisesti, jos se ollut vaatimuksena hanketieto-
kortissa. Sähkö-, tele-, rakennusautomaatio- ja turvajärjestelmien pistesijoitussuunnitel-
mien toimivuus eri kalustusvaihtoehdoilla tarkastetaan yhdessä käyttäjän, sisustajan ja 
arkkitehdin kanssa.   Tarkastuksen tuloksena saadaan hyväksytyt pistesijoituspiirustuk-
set jatkosuunnittelua varten. [2, s. 20.] 
Hankintoja palvelevat suunnitelmat laaditaan niin yksityiskohtaisesti, että niiden pohjalta 
voidaan laskea urakkahinta. Sähkösuunnittelija täydentää rakennekonsultin tai pääsuun-
nittelijan laatiman työturvallisuuskirjan ja määrittää siihen suunnitteluvaiheessa tiedossa 
olevat riskit, jotka tulee ottaa huomioon laadittaessa kohteen työturvallisuussuunnitel-
maa. Sähkösuunnittelija täydentää myös rakennuttajakonsultin tai pääsuunnittelijan 
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laatiman urakkarajaliitteen. Urakkarajaliitteessä on määritelty työn toteutusta ja vastaan-
ottoa koskevat yleiset ohjeet sekä urakoitsijoiden töiden väliset rajaukset. Määritetään 
rakenteiden alustavat varaustarpeet, joita ovat läpiviennit, sähkökuilujen aukot, erityis-
kiinnikkeet sekä mahdolliset haalausreittien tarpeet. Varaustarpeet toimitetaan rakenne-
suunnittelijalle.  
Lopuksi suoritetaan suunnitelmien yhteensovitus. Suunnitteluryhmän osapuolet ovat vel-
vollisia tutustumaan toisten osapuolien suunnitelmiin ja vertailemaan niitä omiin suunni-
telmiinsa. Yhteensovitus varmistetaan yhteensovituspalaverissa. [2, s. 20.] Jos hank-
keessa on erillinen tietomallikoordinaattori, laaditaan koordinaattorin toimesta yhteenso-
vitusraportti, jossa on esitetty ongelmakohtia.  
Nousukaapelit muodostavat merkittävän osan rakennuksen sähköverkon kustannuk-
sista. Sen vuoksi on tärkeää, että sähkösuunnittelija esittää erillisessä taulukossa nou-
sujohtokaaviossa tai -luettelossa laskennalliset pituudet, jännitteen alenemat sekä säh-
kökeskuksien arvioidut tehot tarkkaa kustannuslaskentaa varten. Maadoituskaavioon 
merkitään selkeästi asennettavat kiskot ja johdot tyyppimerkintöineen.  [9, s. 10.] 
Suunnitelmia verrataan tavoitteisiin ja raportoidaan poikkeamat ja niihin syyt sekä teh-
dään sisäinen laadunvarmistus yrityksen laatujärjestelmän mukaisesti. Hankitaan toteu-
tussuunnitelmille kirjallinen hyväksyntä, jonka jälkeen saadaan hyväksytyt toteutussuun-
nitelmat rakentamista varten. [2, s. 21.] 
2.7 Rakentamisen valmistelu ja rakentaminen 
Tilaaja vastaa myös rakentamisvaiheesta, sähkösuunnittelijalla on mahdollisesti suun-
nittelun perustehtäviä. Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, teh-
dään urakkakilpailut, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään urakka- ja hankintasopi-
mukset. Rakentamisen valmistelu käynnistetään hyväksyttämällä suunnitelma viran-
omaisilla, hyväksyttämisen tarkoitus on varmistaa, että rakentamisen aloittamiselle on 
kaikki edellytykset olemassa.  
Sähkösuunnittelija täydentää erillisen valvojan laatimaa talotekniikan valvontasuunnitel-
maa omalta osaltaan. Valvontasuunnitelmaa tehtäessä sovitaan tehtävien ja vastuiden 
jaoista sekä varmistetaan, että kaikille rakennusaikana oleville tehtäville on määritetty 
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vastuuhenkilöt. Suunnittelija täydentää suunnitelmaan myös viranomaisten vaatimat 
muutokset. [2, s. 25.] 
Rakentamisen valmistelu päättyy, kun on saatu rakentamispäätös. 
Rakentamispäätöksen jälkeen voidaan aloittaa rakentaminen. Rakentamisessa varmis-
tetaan, että toteutus on tehty sopimusten mukaan ja lopputulos täyttää tavoitteet. Raken-
tamisvaiheessa sähkösuunnittelija osallistuu työmaakokouksiin, kokouksien tarkoitus on 
tehdä päätöksiä aiheisiin, jotka ovat tulleet esille kokouksien välillä. Suunnittelijan tulee 
kokouksiin osallistumisien lisäksi suorittaa valvontakierroksia työmaalla ja valvontakier-
roksen aikana tarkastaa sillä hetkellä käynnissä olevan rakentamisvaiheeseen liittyvien 
asennusten tilanne. Samalla on hyvä varmistaa, että työmaalla on käytössään viimei-
simmät muutosversiot suunnitelmista.  
Rakentamisvaiheessa sähkösuunnittelijan tehtäviin kuuluu myös tarkastaa ja kommen-
toida, että urakoitsijan laite-ehdotukset täyttävät suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt vaati-
mukset sekä että laitteet ja materiaalit täyttävät rakennustuotteille määritetyt vaatimukset 
ja määräykset. Rakennustuotteiden kelpoisuuden tarkastukset raportoidaan rakennus-
valvonnan ohjeiden mukaan. Tuoteosatoimittajien laatimat suunnitelmat käydään läpi ja 
tarkastetaan, että ne ovat riittävän yksityiskohtaisia ja niillä voidaan tehdä asennukset 
luotettavasti valmiiksi. 
Rakennusvalvonnan edellyttämät energiatehokkuuslaskelmat päivitetään rakennusvai-
heenaikaisilla tiedoilla sekä toimitetaan kiinteistön ylläpitoa varten suunnitelmatiedot, 
joita ovat järjestelmien toimintakaaviot, -kuvaukset, laitetiedot ja käyttöikätavoitteet.  
Rakentamisvaiheen tuloksena saadaan vastaanottopäätös. [2, s. 26.] 
2.8 Käyttöönotto ja takuuaika 
Käyttöönottovaiheessa varmistetaan järjestelmän toiminta ja annetaan käytön opastus. 
Tehtävät ovat suunnittelua täydentäviä, niillä tarkistetaan urakoitsijan työn laadunvar-
mistus ja toteutettujen asennusten suunnitelmanmukaisuudet. Käyttöönottovaiheen erik-
seen tilattavat tehtävät ovat täydentäviä lisätehtäviä.  
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Luovutuspiirustukset laaditaan urakoitsijan laatimien tarkepiirustuksien pohjalta, tarke-
tiedot tulee olla koottuna sarjaan selkeillä muutosmerkeillä merkittynä. Luovutuspiirus-
tukset luovat pohjan rakennuksen myöhemmässä vaiheessa tehdyille muutos- ja kun-
nossapitotoimille.  Suunnitelmat luovutetaan arkistoitavaksi sähköiseen muotoon raken-
nuttajan ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottovaiheen tuloksena rakennus voidaan ottaa 
käyttöön ja takuuaika alkaa. [2, s. 29.] 
Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säätöjä, pidetään 
tarkastuksia ja korjataan mahdollisia puutteita. Takuuajan tehtävät ovat myös muodol-
taan suunnittelua täydentäviä, joilla varmistetaan järjestelmien toiminta sekä käytön-
suunnitelmanmukaisuus. Suunnittelija osallistuu takuutarkastuksiin ja -kokouksiin sopi-
muksen mukaisesti. Takuutarkastuksiin kuuluu kohteen tarkastuskäynti, jossa todetaan 
- takuuaikaisten huoltojen ja tarkastusten tilanne 
- järjestelmien toiminta järjestelmäkohtaisesti 
- käyttö- ja hoitohenkilökunnan esille tuomat virheet ja puutteet 
- vastaanottotarkastuksesta takuuajaksi siirretyt asiat 
- takuuaikana havaitut virheet ja puutteet. 









3 Lähtötietojen hallinta 
Lähtötiedolla tarkoitetaan rakennuttajan tai käyttäjän toiveita ja tarpeita rakennuksen 
sähköjärjestelmistä ja laatutasosta sekä muiden suunnittelualojen piiriin kuuluvien säh-
kökäyttöisten laitteiden ja laitteistojen sähköistystietoja sekä hankkeen rakennetyypit. 
Lähtötietotarpeet muilta suunnittelun osapuolilta käydään läpi myöhemmin tässä lu-
vussa. Tässä luvussa esitetyt lähtötietotarpeet ovat suurilta osin yrityksen kokeneimpien 
projektinvetäjien kokemukseen perustuvia. 
Lähtötiedot luovat pohjan koko projektille. Lähtötiedot ja valittavat ratkaisumallit tulisi 
saada selville mahdollisimman aikaisessa vaiheessa rakennusprojektia, koska lähtötie-
tojen sisältämät yksityiskohdat vaikuttavat projektin aikatauluun ja kustannuksiin [4, s. 
55].  
Monet päätökset tulee tehdä rakennusprojektin alkuvaiheessa, kun tietoa on vain vähän. 
Kyseisillä päätöksillä on kuitenkin suuri vaikutus projektiin. Lähtötietojen ja ratkaisumal-
lien kerääminen on projektin hallinnassa käytetty tekniikka, jonka tarkoituksena on saada 
mahdollisimman paljon tietoa mahdollisimman aikaisessa projektin vaiheessa. Tämä 
vaatii projektin alussa suunnittelulta enemmän aikaa, mutta toisaalta säästää sitä pro-
jektin myöhemmissä vaiheissa, jolloin rakennuttajan tai käyttäjän aiheuttamat suunnitel-
mien muutostarpeet vähenevät. Tätä voidaan pitää eräänlaisena riskinhallintana, jossa 
suunnittelija pyrkii varmistamaan tehtyjen ratkaisujen oikeellisuuden ja varmistumaan, 
että suunnitelmat etenevät vakaalle pohjalle. Lähtötietoja kerätään koko hankkeen ra-
kentamisen ajan, ei vain projektin alussa. 
Lähtötiedot voidaan listata sähkönimikkeistön S2010 mukaiseen järjestykseen. Nimik-
keistön tarkoitus on palvella kiinteistön elinkaaren ajan sähköteknisten järjestelmien kat-
tavana luettelona [10, s. 2].  Suunnitteluaikataulussa pysyminen edellyttää, että säh-
kösuunnittelija kerää oma-aloitteisesti tarvitsemansa lähtötiedot, eikä jää odottelemaan 
valmista aineistoa muilta suunnittelijoilta. Tiedot on pyydettävä kirjallisesti, ja tulokset on 





Muut suunnitteluryhmät ja rakentamisen osapuolet, joilta sähkösuunnittelija kerää tarvit-
tavia lähtötietoja ovat muun muassa 
- rakennushankkeeseen ryhtyvä [rakennuttaja] 
- käyttäjä [jos tiedossa] 
- jakeluverkko-operaattori [energialaitos, sähköliittymä] 
- teleoperaattori [teleliittymät] 
- muut suunnittelijat, kuten 
- arkkitehti [ARK] 





- mahdolliset muut erikoisalojen suunnittelijat [akustikko, keittiölaite- kylmälaite- ja 
sisustussuunnittelija]. 
 
Sähkösuunnittelutehtävän lähtötietojen hankinnan laajuus määritellään suunnittelusopi-
muksissa. 
Eri osapuolilta tarvittavat lähtötiedot 
Jakeluverkko-operaattorilta ja teleoperaattoreilta pyydetään toimilupahakemukset, rasi-
tepiirustukset sekä liittymätiedot. Rasitepiirustuksista selviää tontin mahdolliset nykyiset 
asennukset. Liittymätiedoista käy ilmi, mistä ilmansuunnasta operaattorit tuovat syöttö-
kaapelit tontille. Jakeluverkko-operaattorin liittymätiedosta selviää myös liittymäpiste, 
sekä samalla tulisi sopia, kuka tuo syöttökaapeleiden tonttiosuudet.  
Arkkitehdiltä pyydetään suunnitteluun vaikuttavia tietoja, joita ovat esimerkiksi huoneti-
lajaot, mittakaavassa 1:200 olevat luonnokset, käyttäjän tiedot, mittakaavassa 1:100 ole-
vat luonnokset (aikaisemmin kuin pääpiirustukset), tasopiirustukset, asemapiirros, kiin-
tokalusteet, alustava työselostus, huoneselitykset, joissa ilmenevät sähkötöihin vaikutta-




Rakennesuunnittelijalta on selvitettävä mahdollisen aikaisessa vaiheessa projektia käy-
tettävät rakenneratkaisut ja rakentamistapa tai niiden vaihtoehdot. Talotekniikkasuunnit-
telijat ehdottavat kuilujen ja reikien paikat ja rakennesuunnittelija kommentoi, onnistuuko 
reikien teko ehdotetuille paikoille ja tekee vastaehdotuksen, jos reikää ei voida toteuttaa 
ehdotettuun paikkaan, sekä onko mahdollisia rakenteellisia esteitä taloteknisten asen-
nusten suorittamiseen mm. katto- ja seinärakenteisiin. Reikäpiirustus- ja reikäkierto-oh-
jeet saadaan yleensä rakennesuunnittelijalta yhdessä hankkeen tietomallikoordinaatto-
rin kanssa, jos hankkeessa on käytössä tietomallipohjainen suunnittelu. 
LVI-suunnittelijalta pyydetään reittiluonnokset jo niiden tultua merkityksi alustaviin suun-
nitelmiin. Tarkistetaan tilantarve mahdollisimman varhain. Pyydetään alustava kojeluet-
telo. LVI-suunnittelija pystyy sen antamaan, kunhan pyydetään vain kojeiden lukumäärä, 
niiden sijaintialueet ja kunkin koneen arvioteho noin kilowatin tarkkuudella. Tämä no-
peuttaa huomattavasti sähkökeskusten suunnittelua. 
RAU-suunnittelijalta pyydetään  
- LVI-säätökaaviot 
- valvonta-alakeskuksien eli VAKien väliset kaapelointitiedot 
- VAK-kytkentäkuvat 
- jakokeskuksien ja VAKien välisten ohjauskaapelointien auki kampaukset 
- automaatiolaitteiden sijoituspiirustus, sovitaan yleensä suunnittelun alkuvaiheessa. 
 
SPR-suunnittelijalta pyydetään 
- mahdollisten sähköisten sprikler- ja paineenkorotuspumppujen sähkötarpeet (sähkö-
tehot, käynnistysvirta-arvot) 
- mahdolliset diesel-käyttöiset pumput 
- SPR-säätökaaviot, joissa näkyy mm. hälytysventtiilit ja se kuinka laitteisto liitetään 
paloilmoitinjärjestelmään. 
Lähtötietoina saatujen laitteiden sähkötehojen perusteella voidaan koota esimerkiksi 
sähköteholaskelmataulukkoon tarvittavat tiedot, Liitteessä 1 on esitetty esimerkkejä säh-
köä kuluttavista laitteista. Laskelman perusteella voidaan tehdä alustava muuntajan tai 
pienjänniteliittymän mitoitus.  
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Sähkösuunnittelija tarvitsee myös telesuunnitteluun liittyen erilaisia lähtötietoja. Tele-
suunnittelun reunaehdot on määritelty usean telejärjestelmän osalta viranomaisten mää-
räysten mukaisesti. Näitä järjestelmiä ovat paloilmoitus-, savunpoisto-, poistumistie-
merkkivalaistus-, hätäkuulutus-, viranomaisradio- ja kenttäpuhelinjärjestelmä. Palotekni-
sestä suunnitelmasta tarvitaan yleistiedot savunpoisto- ja sammutusjärjestelmästä sekä 
kyseisiä järjestelmiä ohjaavasta automaatiojärjestelmästä. Myös muut palotilanteessa 
toimivat järjestelmät tulee huomioida suunnittelussa.  
Yleiskaapelointijärjestelmät suunnitellaan Viestintäviraston uusimman voimassa olevan 
määräyksen mukaisesti. Määräyksessä määrätään yleisen viestintäverkon osaksi liitet-
tävien kiinteistöjen sisäverkkojen ja niiden laitetilojen rakenteesta, teknisestä laadusta, 
suorituskyvystä, luotettavuudesta, turvallisuudesta, tarkastuksista, testauksista ja doku-
mentoinnista [11, s. 2]. 
Käyttäjältä saatavia lähtötietoja telesuunnitteluun ovat mm. ovipuhelin-, lähiverkko-, au-
diovisuaaliset-, videomainonta-, asiakaslaskuri-, soittokello-, äänentoisto-, kulunval-
vonta-, rikosilmoitus- sekä kameravalvontajärjestelmät [10, s. 15]. 
Sähkösuunnittelijan on pidettävä kirjaa siitä, että milloin ja mitä lähtötietoja hän on kysy-
nyt sekä milloin sähkösuunnittelija on saanut kysyttyihin asioihin vastaukset. Hyvänä ta-
pana voidaan pitää sähköpostien ja muistioiden arkistointia omatoimisesti, jos sitä ei ole 






4 Tietojenvaihtomatriisin kokoaminen 
4.1 Tietojenvaihtomatriisi työkaluna 
Yksi sopiva työkalu tietojenvaihtoon eri osapuolten välillä sekä tietojenvaihdon aikatau-
lun hallintaan on tietojenvaihtomatriisi. Tässä työssä kehitettiin ja muokattiin tietojenvaih-
tomatriisia sähkösuunnittelun lähtötietoihin sekä valittiin sille sopiva alusta. 
Tietojenvaihtomatriisin tavoitteena on yhdenmukaistaa ja tehostaa sähkösuunnittelupro-
sessin kulkua. Matriisit toimivat samalla tiedonlähteenä projektipäälliköille sekä suunnit-
telijoille. Samalla matriisit varmistavat, että lähtötietokyselyihin ei jää aukkoja. Näin käy 
helposti, jos toimitaan vain muistin ja kokemuksen varassa. Matriisien tulee olla helposti 
päivitettävissä ja laajennettavissa. Vaikeasti käytettävä matriisi jää helposti käyttämättä. 
4.2 Tietojenvaihtomatriisin laatiminen 
Tietojenvaihtomatriisin laatiminen aloitettiin haastattelemalla kokeneita suunnittelijoita 
sekä projektinvetäjiä insinöörityön alkuvaiheessa. Haastatelluilta saatiin erilaisia tietojen-
vaihtolistoja. Hyviä lähtökohtia matriisille rakentamiselle ovat sähkösuunnittelijoiden tar-
kastuslistat, joita käsitellään tässä työssä. Monet tarkastuslistan kohdat liittyvät muilta 
osapuolilta tarvittaviin lähtötietoihin. Matriisin lähtökohdat ovat peräisin vastaavista aiem-
min laaduista yksittäisistä tarkastuslistoista. 
Haastattelukierroksen perusteella laadittiin ensi alustavia listoja ja luetteloita mahdolli-
sesti eri projektien eri vaiheissa tarvittavista lähtötiedoista. 
Näitä listoja tarkentamalla ja muokkaamalla on tehty yksi master-matriisi, jota voidaan 
muokata ja jatkokehittää vastaamaan todellisen kokemuksen kautta tullutta tarvetta. 
Tarkoituksena on, että laadittu mallimatriisi käydään läpi vielä yrityksen kokeneimpien 
projektivetäjien kanssa ja niistä muodostetaan yrityksen käyttöön mallipohjat lähtötieto-





Rakennuslupavaiheen sähkösuunnittelun oletuksena on, että tarveselvitys- ja hanke-
suunnitteluvaihe on jo pidetty. Tiedetään, millaista rakennusta rakennetaan sekä mikä 
on rakennuksen käyttötarkoitus. Monesti sähkösuunnittelu aloitetaan vasta rakennuslu-
pavaiheessa, kun rakennuttaja on pitänyt tarveselvityksen sekä hankesuunnitteluvai-
heen. Taulukossa 1 on eritelty erään rakennushankkeen rakennuslupavaiheessa selvi-
tettäviä asioita. Rakennuslupavaiheessa selvitetään muun muassa hankkeen tontin ny-
kyiset mahdolliset asennukset myös maan alta sekä sähköliittymät. 
Asemakaavasta varmistetaan, pitääkö energialaitokselle varata tilat tontille ja asema-
kaavasta tulee myös tarkistaa liittymäsuuntien sijainnit. Ensimmäisenä, kun suunnittelu-
projekti aloitetaan, tulee olla arkkitehdin asemakuva. Asemakuvasta selviää tontin koko 
ja muoto. Tämän jälkeen tehdään kunnallistekninen selvitys. Kunnallisteknillisessä sel-
vityksessä selvitetään, mitä tontilla on tällä hetkellä. Maan alapuoliset rasitteet voidaan 
selvittää kaupungin tai kunnan ylläpitämästä kaapelikartasta. Kannattaa tarkistaa, onko 
kukaan projektin muu osapuoli tehnyt kunnallisteknistä selvitystä.   





Toteutussuunnitteluvaiheessa tarvitaan lähtötietoja muilta suunnittelualoilta, omistajalta 
sekä mahdolliselta tilojen käyttäjältä. Taulukossa 2 on eritelty erään projektin toteutus-
suunnitteluvaiheen muistilistan aiheita. Muilta suunnittelijoilta, käyttäjiltä tms. tarvittavien 
tietojen osalta ei riitä, että niitä on pyydetty kirjallisesti. On sovittava samalla toimitus-
päivä. Ellei tietoja saada määräaikana, tulee niitä tiedustella. Tarvittaessa on ilmoitettava 
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ajoissa viivästyksestä syntyvä tilanne tilaajan edustajalle. Tällainen tilanne voi olla esi-
merkiksi suunnitelman myöhästyminen. 
Mikäli sähkösuunnitelma näyttää myöhästyvän toisista suunnittelijoista johtuvista tai 
muista ulkopuolisista syistä, tulee pyrkiä etukäteen sopia tilaajan kanssa tarvittavista toi-
menpiteistä: 
- Siirretäänkö aikataulua? 
- Laaditaanko suunnitelma käytettävissä olevilla tiedoilla? 




Pyydetyt lähtötiedot ovat usein projektista riippumattomia, mutta jokaisessa projektissa 
on erilaisia tarpeita, joten lähtötietotarpeet jokaisessa projektissa ovat erilaisia. 
Mahdollisen käyttäjän lähtötiedot. Tämä lähtötietokysely edellyttää sitä, että käyttäjä on 
tiedossa.  
Käyttäjiltä tarvittavia lähtötietoja ovat: 
- mahdolliset keittiölaitteiden tiedot, keittiölaitetoimittajalta 
- alustavat alakattotiedot/-tyypit.  
- kalustepiirustukset arkkitehdiltä 
- LVI-kojeluettelot ja säätökaaviot LVI-suunnittelijalta 
- numeroidut keskuskaaviot sähköurakoitsijalta.  
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Liike- ja toimistorakennuksen, usean käyttäjän kokonaisuus  
Suuressa liikerakennuksessa voi olla monta eri käyttäjää, joilla on tarkat toiveet siitä, 
millaista tekniikkaa omaan liikkeeseen tulee ja miltä asennukset tulevat valmiina näyttä-
mään. Käyttäjät ovat kuitenkin usein maallikoita ja lähtötietojen taso sekä niiden esitys-
tapa ovat usein vaihtelevat. Lähtötietojen keräämisessä käytettävä järjestelmä tulee so-
pia tapauskohtaisesti muiden projektin osapuolien kanssa erikseen. Todennäköistä on, 
että tietojen keräämiseen käytettävät järjestelmät tulevat kehittymään uusien järjestel-
mäsovelluksien myötä.  
Usein tilaaja pitää yllä pilvipalvelupohjaisia seurantataulukoita, joiden avulla tiedetään 
työmaan tuotannon aikataulut sekä myös suunnittelijoiden aikataulut. Sähkösuunnittelija 
tallentaa kuitenkin saatavilla olevat lähtötiedot omiin järjestelmiin omaa käyttöä varten. 
Tilaajalle toimitetaan lähtötietotarvelista, jonka mukaiset kohdat tilaaja huomioi tilaajan 
ja käyttäjän välisissä neuvotteluissa. Lähtötietojen lähtökohtana on arkkitehdin liiketi-
lasuunnitelmat, sekä liiketilan peruslaatutasokuvas ja hankintarajataulukko. Hankintara-
jataulukossa tulisi eritellä kaikki poikkeamat perusvarustelutasoon mahdollisimman kat-
tavasti mahdollisine liitteineen ja lisätietoineen. 
Liike- ja toimistotiloihin liittyvä suunnittelu aloitetaan nousukeskuksien mitoituksien ja si-
joituksien osalta jo varhaisessa vaiheessa projektin alussa samalla kun tehdään pääsäh-
könjakeluun liittyvää suunnittelua, ennen kuin varsinainen liike- ja toimistotilasuunnittelu 
lähtee käyntiin. Usein käytetään tilaajalta saatua kaupallista suunnittelupohjaa, jossa käy 
ilmi eri kokoluokan liiketilojen sijoittelu, esimerkiksi isojen päivittäistavarakauppojen ja 
ravintoloiden paikat. 
Sähkösuunnittelija saa tilaajalta lähtötietona suunnitteluun erilaisten tilojen laatutasoku-
vauksen. Eri toimijoille on tehty omat laatutasokuvaukset. Näitä toimijoita voivat olla kah-
vilat, ravintolat, pienet liiketilat, päivittäistavarakaupat. Laatutasokuvauksessa käy ilmi, 
mitkä asiat kuuluvat perustasoon, yleisvalaistuksen valaistusvoimakkuus, sähköpistei-
den määrät ja sijainnit, sekä mitä asioita jää käyttäjän hankittavaksi. Monilla isoilla ketju-
liikkeillä on tiedossa lähtötiedot. Joten tällaisissa tapauksissa sähkösuunnittelija saa 




Käyttäjiltä kysyttäviä lähtötietoja ovat muun muassa 
- urakkarajat 
- sähkö- ja telekalusteiden erikoisvärit 
- mahdollisten alakattojen tyypit ja vaaditut minimikorkeudet vapaalle tilalle 
- alakattoalueiden rajoitteet 
- tilan kalustelayout ja detaljit 
- lattiarakenteisiin tulevat sähköpisteet 
- sähkökeskuksen sijoitus/tilavaraus 
- sähkökeskuksen ja telejakamon sijoitus/tilavaraus sekä mahdolliset lisävaatimukset 
- valaisintyypit ja erikoisvalaistus, perustason ylittäviltä osin 
- käyttäjän sisustussuunnitelmat 
- kalustesähköistykset 
- viranomaisjärjestelmiin vaikuttavat käyttäjän ratkaisut 
- muut rajoitukset jotka vaikuttavat tilan vuokraukseen. 
 
5 Microsoftin OneNote-sovellus 
Työssä hyödynnettiin Microsoftin OneNote-muistikirjasovellusta, jolla voidaan koota 
muistiinpanot yhteen paikkaan. Muistiinpanot on helppo pitää järjestyksessä, tulostaa 
sekä jakaa muille organisaation jäsenille. OneNoteen kirjoitettuun muistikirjaan voidaan 
liittää tekstin lisäksi kuvia, matemaattisia kaavoja, hyperlinkkejä sekä luettelomerkkejä. 
Liitteessä 2 on esitetty OneNoten perustoimintoja. Erilaisilla luettelomerkeillä ja tunnis-
teilla voidaan järjestellä muistikirjan lukuisia merkintöjä ja tehdä merkinnöistä esimerkiksi 
Outlook-tehtävämuistutuksia. Tehtävätunnisteiden avulla voidaan etsiä ja järjestää esi-
merkiksi tekemättömät tehtävät.  
Erillistä tallentamista ei tarvitse tehdä, vaan sovellus synkronoi tiedot jatkuvasti auto-
maattisesti OneDrive-palvelimelle, jos verkkoyhteys on saatavilla. Sovellusta voidaan 
myös käyttää ilman verkkoyhteyttä, jolloin sovellus tallentaa tiedot laitteen muistiin ja tie-
dot synkronoituvat palvelimelle, kun verkkoyhteys on taas saatavilla. Ensimmäinen ver-
sio OneNotesta julkaistiin vuonna 2002 nimellä Microsoft Office OneNote. 




OneNote on yhteensopiva kaikkien Office365-tuoteperheeseen kuuluvien ohjelmien 
kanssa. Selaimella ja työpöytäsovelluksella voidaan lisätä muistikirjaan tekstiä, kuvia, 
taulukoita, tehtävätunnisteita, käsinpiirtoa, linkkejä, sähköpostiviestejä, äänitteitä sekä 
videoita. Muistikirjoihin voi tehdä perustekstin muotoilua samoin kuin tavallisissa tekstin-
käsittelyohjelmissa [12]. Sovelluksessa on myös tekstin oikoluku- ja kielenkääntötoimin-
not. 
Muistikirjojen päivittäminen on tehty helpoksi, sovellus toimii tietokoneiden lisäksi myös 
mobiililaitteilla erillisen kevennetyn sovelluksen kautta. Sovelluksen saa myös Mac OS–
koneille, mutta siinä on vähemmän ominaisuuksia kuin Windows-version sovelluksessa. 
Tietokoneversiota voidaan käyttää verkkoselaimella tai työpöytäsovelluksella. [12.] Mo-
biilisovellus kehittyy jatkuvasti, mutta viipeellä tietokoneversioon verrattuna. 
Muistikirja koostuu osista, osat muodostuvat osaryhmistä, joiden sisälle tehdään sivuja 
ja sivujen alle voidaan luoda alasivuja. Kuvassa 5 on havainnollistettu, miltä osaryhmät 
voisivat näyttää perinteisessä paperivihkossa. Alasivuilla saadaan jäsennettyä osien ja 
osaryhmien sivujen rakennetta. Osat voidaan suojata tarvittaessa salasanalla. Salasa-
nan unohtuessa menetetään salasanalla suojatun osan koko sisältö, sillä unohdettua 
salasanaa ei voida palauttaa millään keinolla. Muistikirjan sisältö ja osan sivujen rakenne 
näkyvät liitteessä 3.  
 




Muistikirjat, niiden osat ja osaryhmät voidaan tulostaa suoraan paperille. Muistikirjat voi-
daan tallentaa .pdf-, .xps tai .doxc-tiedostoiksi, tai tulostaa suoraan paperille. 
Kun OneDrive-pilvipalveluun tallennettuun muistikirjaan luodaan uusia osia ja osaryhmiä 
saattaa näyttää hetken aikaa siltä, että ne ovat kadonneet. Tällaisessa tilanteessa täytyy 
odottaa hetki, koska sovelluksella kestää hetki luoda uudet tiedot pilvipalveluun, latautu-
misen jälkeen uudet osat ja osaryhmät ladataan vasta työpöytäsovellukseen. Offline-
tilassa tehdyt kirjaukset saattavat joissain tapauksissa päätyä ”väärinsijoitetut muistiin-
panot”-kansioon. Internet-yhteyden palautumisen jälkeen tehdyt muistiinpanot täytyy siir-
tää manuaalisesti oikeaan paikkaan. 
Sovelluksen avulla voidaan tehostaa organisaation sähkösuunnittelijoiden välistä tiedon-
vaihtoa ja vähentää samalla projektin sisäistä sähköpostiviestittelyä.   
Muistikirjaan voidaan jakaa käyttöoikeuksia organisaation sisällä ja ulkopuolisille. Muis-
tikirjan omistaja eli ylläpitäjä voi jakaa katselu- tai muokkausoikeuksia. Jaetussa muisti-
kirjassa usean käyttäjän kirjoittaessa samalle sivulle, ohjelma ilmoittaa ristiriitaisuuksista 
ja kysyy, mitkä muistiinpanot säilytetään. Tällaisissa tapauksissa kannattaa sopia, kuka 
kirjoittaa kyseiselle sivulle ja muut tekevät muistiinpanot väliaikaisesti toisille sivulle ja 
siirtävät muistiinpanot myöhemmin oikealle sivulle. Muutoksen tekijät ja aikaleima jäävät 








Insinöörityö on tehty sähkösuunnittelun lähtötietojen hallinnan parantamiseksi. Työn tar-
koituksena oli laatia työkalu, jota voidaan käyttää tulevissa projekteissa lähtötietojen hal-
lintaan.  
Insinöörityössä laadittiin tietojenvaihtomatriisi, johon on selvitetty ja kerätty nykyisistä yk-
sittäisien tietojenvaihtolistojen käytäntöjen ja toimintatapojen sisältö. Lisäksi työn tavoit-
teena oli tehdä tämä tietojenvaihtomatriisi osaksi OneNote-sovelluksen mallimuistikirjaa.  
Insinöörityön aikana huomasin, että jokaisessa projektissa on erilaisia projektikohtaisia 
lähtötietoja, mutta samantyylisten projektien välillä on lähtötiedotkin samantyyliset. Työtä 
tehdessäni opin paljon erilaisista asioita, jotka vaikuttavat sähkösuunnitteluun sekä 
OneNote-sovellus tuli huomattavasti aiempaa tutummaksi ja pystyn hyödyntämään ky-
seistä sovellusta jatkossa paljon monipuolisemmin kuin ennen insinöörityöprosessia.  
Insinöörityön lopputulokseksi saatiin yrityksen käyttöön lähtötietojen selvittämistä varten 
matriisi, jonka avulla voidaan selvittää erityyppisten rakennusten peruslähtötiedot sekä 
osin myös spesifioitujen rakennusten lähtötietoja. Matriisi otetaan yrityksessä ensin koe-
käyttöön kommentointia varten ja myöhemmin kommenttikierroksella saatujen muutos-
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Liite 1. Sähköteholaskelma 
Liitteessä 1 on erään kohteen sähköteholaskelma liittymän mitoitusta varten. Taulukko 
koostuu erilaisista sähköä kuluttavista laitteista. Taulukon tarkoitus on todeta kokonais-
teho muuntajan tai pienjänniteliittymän mitoitusta varten.  
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Liite 2. OneNote perustiedot [14] 
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Liite 3. Muistikirjan sisältö 
Liitteessä 3 on näkymä muistikirjan sisällöstä. Muistikirjan sisältöä ja rakennetta voidaan 
muokata oman mielen mukaan. Muistikirjojen värejä kannattaa muuttaa, jotta erottaa kir-
jojen sivut toisistaan. Alasivuilla saadaan jäsennettyä sivut, jotka liittyvät toisiinsa. 
 
 
